
CTC EcoAir 

Monteringsinstruktion Kapillärrör kit

Mounting Instructions Capillary tube kit
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Ersätt befintlig bypass-slinga med komplett reservdel, vid de två 

markerade lödpunkterna enligt bild nedan.

OBS! Vid lödning, använd skyddsgas!

Före, before Efter, after

Replace existing bypass loop with complete spare part, use the 

two marked solder joints as shown below.

Attention! When soldering, use protective gas!


