
Überblick Grundinstallation 

SHK*

CTC EcoZenith i350
Innenmodul mit Wärmepumpensteuerung

* Dieser Überblick soll lediglich als Hilfsmittel bei der Installation dienen. Alle Sicherheitsvorschriften und 

Installationsanweisungen in der Installations- und Wartungsanleitung des Produkts sind unbedingt zu befolgen.

162 106 85-1  2018-09-27

Niedriges Modell Hohes Modell

1. Füllverteiler

2. Rücklauf warmes

Brauchwasser Ø 22 mm

3. Zulauf kaltes 

Brauchwasser, Ø 22 mm

4. Rücklauf vom 

Heizkörpersystem 

Ø 22 mm

5. Erweiterungs-/

Hebevorrichtung 3/4“

6. Vorlauf zum 

Heizkörpersystem 

Ø 22 mm

7. Zur Wärmepumpe 

Ø 22 mm

8. Ausdehnungsgefäß 

(werkseitig installiert – 

Druck korrigieren)

9. Von der

Wärmepumpe Ø 22 mm

10. Anschluss für 

automatischen Entlüfter
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Übersicht Grundinstallaton 

Elektrik*

CTC EcoZenith i350
Innenmodul mit Wärmepumpensteuerung

Reihenklemme X2

**B103 – Stromsensor nicht geeignet für 1x230

Reihenklemme X2

Kabelführung

*Dieser Überblick soll lediglich als Hilfsmittel bei der Installation dienen. Alle Sicherheitsvorschriften und 

Installationsanweisungen in der Installations- und Wartungsanleitung des Produkts sind unbedingt zu befolgen.

Vor der Durchführung des Elektroanschlusses muss 

dafür gesorgt werden, dass ein allpoliger Schalter 

und ein Fehlerstromschutzschalter im Verteilerkasten 

vorhanden sind. Das System ist so auszulegen, 

dass alle erforderlichen Regeln und Anforderungen 

erfüllt werden; lesen Sie hierzu die Installations- und 

Wartungsanleitung.
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