
 

Anvisning – Byte givare på CTC Electronic

Instruction - Replace sensor at CTC Electronic
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1 sv- Bryt strömmen med allpolig brytare före 
alla ingrepp i produkten.

en- Turn off the power with an omnipolar 
switch before doing any work on the 
product.

2 sv-

Demontera givaren som ska bytas

Ta bort krympslangen på den nya givaren.

en-
Disassemble the sensor to be replaced
Remove the shrink hose on the new sensor.

3 sv-

Montera den nya givaren.
Se till att givaren kommer ner i botten av 
dykröret.

Förslut mynningen av dykröret med silikon.

en-
Install the new sensor.
Make sure the sensor gets into the bottom of 
the dive tube.
Seal the muzzle of the dive tube with 
silicone.
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