
CTC EcoAir v.1-v.2 - Elektronisk avfrostning
Utbytesinstruktion

!
Omkoppling av kablar måste utföras av behörig installatör.  

Se till att strömmen till anläggningen (faser och nolla) är bruten innan arbetet påbörjas.

Inkopplings- 
plint

Termostat
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EcoAir version 2 (5.9, 7.9, 10.9, 105, 107, 109, 111)

1. Avlägsna kabel 1 i ellådan från huvudbrytaren (uttag 24) och det befintliga avfrostningsuret.

2. Anslut kabeln (märkt 24) från styrlådan till uttag 24 i huvudbrytarens hjälpkontakt.

3. Avlägsna kabel 2 i ellådan från plint 11 och det befintliga avfrostningsuret.  

Montera kabeln (märkt 11) från styrlådan till plint 11 i ellådan.

4. Anslut jordkabel från styrlådan till jordplinten i ellådan.

5. Avlägsna kabel 7 i ellådan från termostat C och det befintliga avfrostningsuret.  

Montera kabeln (märkt C) från styrlådan till termostat C i ellådan.

6. Avlägsna kabel 6 i ellådan från plint 10 och det befintliga avfrostningsuret.  

Montera kabeln (märkt 10) från styrlådan till plint 10 i ellådan.

7. Montera avfrostninggivaren i dykröret på samma ställe som bulben till det befintliga avfrostningsuret (se bild  nedan). 

Kläm åt med en tång och fäst givarsladden i röret med bundband. 
8. För anslutning av nytt avfrostningstillbehör i  ellådan, se elschemat på baksidan av denna instruktion.

9. Borra två hål och fäst styrlådan i takplåten enligt bild nedan. 



150
100

325

hål Ø6 (2x)

Styrlåda

Ellåda

Hjälpkontakt till huvudbrytare
-inkoppling till uttag 24 på 
hjälpkontaktens ovansida (se 
punkt 1 ovan)



i Diese Zeichnung ist das Eigentum der CT[ AB und 
darf nicht zum Schaden dieser Gesellschaft 
verwendet werden. 
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This drawing is the property of CH AB and is not to 
be used against the interest of this company. 
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Denna ritning är CTC AB's egendom. 
Den får ej användas till skada för företagets 
intressen. 
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